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10.08.25


הנדון : הנחיות להתקנה לפי תקן אש 4102-12

1. יש להקפיד על מרחק מירבי של 1.20 מ' בין זרועות.

2. יש להקפיד על מרחק מינימלי של 35 ס"מ מהתקרה.

3. יש להקפיד על הפרשי גובה מינימום 30 ס"מ בין זרועות.

4. יש להקפיד על משקל מירבי של 10 ק"ג למטר לכל תעלה במערכת התליה.

5. יש להקפיד על משקל מירבי של 20 ק"ג למטר לכל סולם במערכת התליה.

6. מעל מובילים בתקן אש 4102-12 חל איסור התקנה של מובילים שאינם בתקן זה.

7. יש לבצע הפרדה מבנית בין מערכת בתקן אש למערכת שאינה כזו ע"מ שלא תהינה על אותה זרוע.

8. מחברי עיגון זרועות לקיר/תקרה לפי תקן אש 4102-12 יהיו לכל הזרועות במערכת התמיכה.


בכל מקרה, אישור ההתקנה עפ"י תקן אש 4102-12
יחול על אביזרים מאושרים מתוצרת מולק לפידות בלבד !



בכבוד רב
        מולק לפידות בע"מ
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